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Grzejniki stalowe płytowe

1 Głowica termostatyczna RTD-R lub RTS-R, 
Oventrop UNI LD lub CD,
Heimeier VK lub innych producentów

UNIWERSALNY ZAWÓR ZINTEGROWANY

2 Zawór Danfoss RA-N (Nr 013G372)

3 Przyłącze zintegrowane

Kroćce przyłączeniowe grzejnika do instalacji
jednorurowej

Kroćce przyłączeniowe grzejnika do instalacji
dwururowej

Opróżnienie grzejnika

Prosty Kątowy Prosty Kątowy

50 31
Vorlauf Rücklauf

Zdjąć plastikową zaślepkę z korka

Odkręcić pokrętłem klucza zawór korka i opróżnić grzejnik z wody

Wkręcić kluczyk w zawór korka

Włożyć pokrętło klucza w zawór korka
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zasilanie powrót


